
                         PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
                                                     W  AUGUSTOWIE
                          16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
                 Tel./ fax.   87  643 32 80, e-mail: psse.augustow@sanepid.gov.pl

                                                                                                    Augustów, 2023.03.08.
HK.903.10.2023
                                                                                  

OCENA SANITARNA WODY   

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 338), 
art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody 
pobranych w punkcie zgodności, w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę 
Wodociągu Jaziewo, gm. Sztabin
stwierdza, że:
                     woda w Wodociągu Jaziewo jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie
W dniu 30.01.2023 r. zarządca wodociągu Jaziewo w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej 

pobrał do badań laboratoryjnych próbkę wody z w/w wodociągu w punkcie zgodności, w zakresie 
monitoringu parametrów grupy A. Badanie w/w próbki zostało wykonane przez J.S. Hamilton Poland 
Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia i opisane w Sprawozdaniu 
z Badań Nr 20987/23/SOK z dnia 26.01.2023 r.

Analiza wyników badań wykazała, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów 
mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), 
natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono podwyższoną wartość parametru 
barwa (wynik: 19 ± 5 mg/l Pt). Zgodnie z załącznikiem nr 1 część B w/w rozporządzenia, winno być 
akceptowalne przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, jednak pożądana wartość tego 
parametru w wodzie do 15 mg/l Pt. Z uwagi na powyższe oraz analizę zgromadzonych wyników 
z badań wody wykonanych w 2022r. w Wodociągu Jaziewo, które wykazywały powtarzające się 
przekroczenia tego parametru w ciągu całego roku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Augustowie w dniu 02.02.2023 r. wszczął postępowanie administracyjne. 

Zarządca po przeprowadzeniu działań naprawczych w dniu 10.02.2023 r. pobrał ponownie 
próbkę wody, która nie wykazała już podwyższonej wartości tego parametru (wynik: 12 ± 5 mg/l Pt). 
Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie umorzył 
postępowanie administracyjne i wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi 
w wodociągu Jaziewo.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna 
konsumentom. Niniejsza ocena obowiązuje do czasu wydania kolejnej oceny.
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