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BIEZACA OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej
Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 1. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001
r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $cickdéw (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2028), § 21 ust.1, pkt.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po
przeanalizowaniu sprawozdania z badania probki wody pobranej w ramach kontroli
wewngtrzne] z wodociggu Bombla zawartego w ponizszej tabeli:

L numer sprawozdania z badan data poboru miejsce poboru zakres
P probki wody probki wody probki wody badan
. | s087322180K Bombla

. . MA*
2 dnia 2022.02.28 10.02.2022 r. | Stacja hydroforowa

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokodtce stwierdza przydatno$é wody do
spozycia przez ludzi z w/w wodociaggu.

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania z badania probki wody pobranej w dniu 10.02.2022 r. w
ramach kontroli wewngtrznej prowadzonej przez Wodociggi Podlaskie Sp. z o.0. w
Biatymstoku, ul. Elewatorska 31 stwierdzono, ze woda z wodociggu Bombla w zakresic
zbadanych parametrow mikrobiologicznych i chemicznych wg zalgcznika nr 1 do w/w
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia spelnia wymagania dla wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Ocena niniejsza jest obowigzujagca do czasu przeprowadzenia nastepnego badania
laboratoryjnego probek wody z tego wodociggu.

Oceng niniejszg przekazuje si¢ w celu umozliwienia wykonania obowiazku wynikajacego z
art.12 ust. 5 w/w ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. i poinformowania odbiorcow o jakosci
wody.

Objasnienia:

Zakres badan (zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do w/w rozporzadzenia)

MA* - monitoring parametréw grupy A — parametry mikrobiologiczne - E. coli, bakterie gr. coli,
ogdlna. liczba mikroorganizméow 22°C

parametry fizykochemiczne i organoleptyczne - barwa, metno$é, smak, zapach stezenie jonéw wodoru
(pH), przewodnos¢ elektryczna.




Otrzymujg:
1. Mirostaw Lech - Wéjt Gminy Korycin ul. Knyszyfiska 2A, 16-140 Korycin
2. Wodociagi Podlaskie Sp. z 0.0. ul. Elewatorska 31, 15-620 Biatystok
3. ala
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