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OCENA JAKOSCI WODY ,
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001
r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2028), § 21 ust.1, pkt.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po
przeanalizowaniu sprawozdan z badan probek wody pobranych w ramach kontroli
wewnetrznej z wodociggu Bombla zawartych w ponizszej tabeli:
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Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokdlce stwierdza przydatnosé wody do spozycia
przez ludzi z w/w wodociagu.

Uzasadnienie

W dniu 12.05.2021 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokoélce wplynelo
sprawozdania z badanie probki wody pobranej w dniu 16.04.2021 r. w ramach kontroli
wewnetrznej w stacji uzdatniania wody wodociaggu Bombla, w ktérej stwierdzono
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przekroczenie ogélnej liczny mikroorganizméw (700 jtk/1ml) zalecanej wartosci metnosci
(9,23+-2,95 NTU) oraz wartosci parametrycznej zelaza (1996 +-339ug/1). Wg zatacznika nr
I czgs¢ C rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizmow w
wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej nie przekraczata 100 jtk/Iml, metnos¢ w
wodzie do spozycia nie przekraczala - 1 NTU, a warto$¢ parametryczna zelaza nie
przekraczala 200 pg/l. Jednoczesnie zarzadeca wodociagu przekazat wynik badania probki
rekontrolnej pobranej w dniu 23.04.2021 r. w kierunku ogdlnej liczby mikroorganizméow
odpowiadajacy wymaganiom mikrobiologicznym zawartym w ww rozporzadzeniu oraz
poinformowat o wdrozeniu dzialan naprawczych zmierzajacych do poprawy jakosci wody w
zakresie metnosei i zelaza. W dniu 13.05.2021 r. zarzadca przekazat sprawozdanie z badania
probki wody pobranej w dniu 27.04.2021 r. z sieci wodociaggu Bombla (mieszkanie prywatne
w Lomach), ktére wykazato dobra jako$¢ wody. Stwierdzony wzrost zawartosci zelaza oraz
metnosci w wodzie mogt by¢ spowodowany krotkotrwatymi zakldceniami w procesie
uzdatniania.

Zgodnie z opracowaniem Gléwnego Inspektora Sanitarnego z 2018 r. ,,Zelazo w wodzie
przeznaczonej do spozycia przez ludzi” wg Swiatowej Organizacji Zdrowia stezenie zelaza w
wodzie do picia nieprzekraczajace 2 mg/l nalezy uzna¢ za wolne od ryzyka niepozadanych
skutkéw dla zdrowia. Zazwyczaj przy znacznie nizszych stgzeniach zelaza woda staje sie
nieakceptowalna dla konsumentéw z uwagi na metaliczny smak, wzrost barwy i metnosci.
Wysokie stezenia zelaza majg przede wszystkim niekorzystny wplyw na stan techniczny sieci
wodociggowej, a takze moga prowadzi¢ do wtdrnego zanieczyszczenia mikrobiologicznego
wody.

Probka wody pobrana w dniu 17.05.2021 r. w zakresie zelaza i metnosci ze stacji uzdatniania
wodociggu Bombla wykazata jakos¢ wody odpowiadajaca wymogom ww rozporzadzenia.
Ocena niniejsza jest obowigzujgca do czasu przeprowadzenia nastgpnego badania laboratoryjnego
prébek wody z tego wodociagu.

YWJATOWY
 ANTTARNY

Otrzymuja:
1. Mirostaw Lech - Wojt Gminy Korycin ul. Knyszyfiska 2A, 16-140 Korycin
2. Wodociagi Podlaskie Sp. z 0.0. ul. Elewatorska 31, 15-620 Biatystok
3. ala

Objasnienia

*MA (monitoring parametrow grupy A) - zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do w/w rozporzadzenia:
Escherichia coli, bakterie grupy coli, og. liczba mikroorganizméw w 22 0C ,barwa, metnosé, smak,
zapach, stgzenie jonéw wodoru (pH), przewodnos¢ elektryczna.

MB** - monitoring parametréw grupy B — parametry mikrobiologiczne - E. coli, bakterie gr. coli,
ogolna liczba mikroorganizméw w 22°C, Enterokoki,parametry chemiczne, fizykochemiczne i
organoleptyczne - barwa, metnosé, smak, zapach, stezenie jonéw wodoru (pH), przewodnosé
elektryczna, antymon, akrylamid, arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, chlorek winylu, chrom,
cyjanki, 1,2 — dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki kadm, miedz, nikiel, oléw, pestycydy,
2 pestycydow, rtgé, selen, ) trichloroetenu i tetrachloroetenu, Ywwa, glin, jon amonu, chlorki,
mangan, siarczany, sod, utlenialnos¢ z KMnO4, zelazo, azotyny, magnez, twardos¢.
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