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BIEZACA OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEI DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

2028 ), § 21 ust, 1 pkt.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po
przeanalizowaniu sprawozdan badania probek wody pobranych w ramach nadzoru
sanitarnego i kontrolj wewngirznej prowadzonej przez administratora: Wodociggi Podlaskie sp.
z 0. 0 w Bialymstoku z wodociggu Jaléwka zawartych w ponizszej tabeli:
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokotce stwierdza przydatno$¢ wody do
spozycia przez ludzi z w/w wodociagu.

Uzasadnienie

W dniu 13.10.2021r. do PPIS w Sokolce wplynelo sprawozdanie (Nr.
LM.9051.792.2021.3892.951 z dnia 13.10.2021 r.) z badania probki wody pobranej w ramach
nadzoru sanitarnego z wodociagu Jaléwka (punkt poboru — Bagny, sklep spozywczo -
przemystowy, w ktorym stwierdzono obecnosé bakterii grupy coli w liczbie 40 jtk/100 ml
(niepewnos$¢ 27 do 57 jtk/100 ml), i Escherichia coli w liczbie 26 (NPL)w 100 ml wody
(niepewnos¢ 16 do 39 jtk/100 ml), a wigc woda  nie odpowiada wymaganiom
mikrobiologicznym okre§lonym w zataczniku nr 1 cze$é C rozporzadzenia Ministra Zdrowia
7 dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. 22017 r., poz. 2294), w kt6rym nie dopuszcza si¢ obecnosci bakterii grupy coli i Escherichia
coli w 100 ml wody.

W zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokéice na podstawie
§ 21 ust. 1 pkt. 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1., poz. 2294) stwierdzit brak
przydatnosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Decyzja Nr 25/D-wz/HK/21 z dnia
13.10.2021 r.) w miejscowosciach: Bagny, Jatéwka, Lewki, Nowinka, Olsza, Pieciowtoki,
Podbagny, Sadowo, Stawno, Suchodolina, Reszkowce, Wigzoéwka, Wroczynszczyzna w gmi-
nie Dagbrowa Bialostocka oraz Bachmackie Kolonie, Leszczany, Poko$no w gminie Suchowola
z uwagi na obecnos¢ bakterii grupy coli w liczbie 40 jtk/100ml wody i Escherichia coli w
liczbie 26/100 ml wody.

Jednoczeénie w dniu 13.10.2021 r. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokotce
przestat komunikat do Burmistrza miast na terenie ktorych w/w wodociag zaopatruje ludnosc
w wode do spozycia, celem poinformowania mieszkanhcow miejscowosci w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociggu Jalowka.




Prezes Wodociggéw Podlaskich Sp. z 0.0. w Bialymstoku poinformowat PPIS w Sokétce o
podjetych dziataniach naprawczych polegajacych na; sprawdzeniu szczelnogci obudowy studni
glgbinowych,  sprawdzeniu procesu uzdatniania wody, sprawdzeniu poprawnosci pracy
sprezarki, sprawdzeniu POprawnosci automatycznego ptukania filtréw, oraz phukaniy
odcinkowym sieci wodociggu, sprawdzeniu szezelnogci zbiornikow wyréwnawczych jak
rowniez umiescit w dniu 13.10.2021 I. na swojej stronie internetowej komunikat dla
konsumentéw wody informujacy, ze ,woda nie nadaje si¢ do spozycia, przygotowania
positkéw, mycia owocéw, do kgpieli, utrzymania higieny”. Moze by¢ tylko wykorzystywana
do celéw sanitarnych i porzadkowych. :

W dniu 14.10.2021 r. w ramach kontroli wewnetrznej zarzadca wodociggu pobrat 3 prébki
wody z :

- Jaléwka — hydrofornia (sprawozdanie nr LM.9051.8 14.2021. 3993.97 z dnia 15.10.202] ri),
- Bagny — sklep SpOZywczo — przemystowy (sprawozdanie nr LM.9051 .814.2021. 3994, 980
z dnia 15.10.2021 r.),

- Olsza - mieszkanie prywatne (sprawozdanie nr LM.9051.814.2021. 3995. 98] z dnia
15.10.2021r.), ktore wykazaty dobrg jej jakosg¢.

W dniu 18.10.2021 r. w ramach kontroli wewnetrznej zarzagdca wodociagu pobrat 1 prébke
wody: Bagny -sklep Spozywczo-przemystowy (sprawozdanie nr 580700/21/SOK z dnia
02.11.2021), kt6re wykazato dobrg jej jakosé. Na podstawie w/w sprawozdan stwierdzono, ze
woda z wodociggu Jatéwka w zakresie zbadanych parametréw mikrobiologicznych wg

Bakterie grupy coli nie sg wskaznikiem wystepowania patogenow w wodzie, natomiast stuzg
do oceny czystosci i szczelnosci systemoéw dystrybucji wody. Ich obecnosé w wodzie moze
sugerowac nieodpowiednie jej uzdatnienie, wtdrne zanieczyszczenie lub nadmierng zawartosé
substancji odzywezych w uzdatnionej wodzie

bezposrednio do rurociggu podczas usuwania awarii, badZ przy okazji mikrospekan i
nieszczelnosci). Bakterie z tej rodziny mogg w okreslonych warunkach wywolywac choroby
takie jak biegunki, zakazenia uklady moczowego czy zapalenie opon mozgowych u
noworodkéw. Dotyczy to przede wszystkim osob ostabionych, noworodkéw oraz 0sob
stabszych. Podatnosé bakterii E. col; na dezynfekcje jest dogé duza.

Ocena niniejsza jest obowigzujaca do czasu przeprowadzenia nastgpnego badania
laboratoryjnego probek wody z tego wodociggu



Obja$nienia: zakres badan (zgodnie z zatacznikiem nr 2 do w/w rozporzadzenia):
MB#* (monitoring parametréw grupy B)
parametry mikrobiologiczne - Escherichia. coli, bakterie gr. coli, ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C,
Enterokoki, Clostridium perfringens ( facznie ze sporami),
parametry chemiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne - barwa, metnoséé, smak, zapach, stezenie jonéw
wodoru (pH), przewodnoé¢ elektryczna, azotyny, akryloamid, antymon, arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren,
bor, chrom, cyjanki, 1,2 — dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedZ, nikiel, otéw, pestycydy,
S pestycydow, rteé, selen, ) trichloroetenu i tetrachloroetenu, ¥ wwa, glin, jon amonu, chlorki, mangan, siarczany,
s6d, utlenialnoéé z KMnO4, zelazo, magnez , twardosc.
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Otrzymuja:
1. Wodociagi Podlaskie sp. z 0 .o ul. Elewatorska 31, 15-620 Biatystok
2. Burmistrz Dabrowy Biatostockiej ul. Solidarnosci 1, 16-200 Dabrowa Biatostocka
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