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BIEZACA OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust, 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 22020 1. poz.
2028 ), § 21 ust. 1 pkt.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po
przeanalizowaniu sprawozdain z badania prébek wody pobranych w ramach kontroli
wewngetrznej z wodociggu Jaléwka zawartych w ponizszej tabeli:

Stwierdzone
L numer sprawozdania | data poboru | miejsce poboru zakres przekroczenia
P- | 2 badan probki wody | probki wody prébki wody badai para- "
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| metr
& i Jatéwka |
prawozdanie nr hydroforrlia *
1 297332/21/SOK z 21.05.2021 r L Om;l enﬁikiki . :
" | dnia 08.06.2021 o ' :
katowe
) Pokosno 58
Sprawozdanie nr : MA* +
297333/21/SOK z .
2 dnia 08.06.2021 21.05.2021 =, enterokoki - -
katowe

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokolce stwierdza przydatno$¢ wody do
spozycia przez ludzi z w/w wodociagu.

Uzasadnienjie

Na podstawie sprawozdan z badania probek wody pobranych w dniu 21.05.2021 r., w ramach
kontroli wewngtrznej stwierdzono, ze woda z wodociggu Jatdwka w zakresie zbadanych
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|
parametrow mikrobiologicznych i chemicznych wg zalacznika nr 1 do w/w rozporzadzenia
Ministra Zdrowia spetnia wymagania dlq wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest obowiazujaca do czasu przeprowadzenia nastgpnego badania
laboratoryjnego probek wody z w/w wodociagu.

Ocene niniejszg przekazuje si¢ w celu umozliwienia wykonania obowigzku wynikajgcego z art.
12 ust. 5 w/w ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. i poinformowania odbiorcow o jako$ci wody.

Objasnienia: zakres badan (zgodnie z zalqczmklem nr 2 do w/w rozporzadzenia):
MA* (monitoring parametréw grupy A) —Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogélna liczba mikroorganizmow
w 22° C, barwa, metnoé¢, smak, zapach, stezenie jonéw wodoru (pH), przewodno$¢ elektryczna.
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Otrzymujg :
1. Wodociagi Podlaskie sp. z 0. o ul. Elewatorska 31, 15-620 Biatystok,

2. Burmistrz Dgbrowy Biatostockiej ul. Solidarnosci 1, 16-200 Dabrowa Biatostocka
3.ala

Wyslano pocztg elektroniczng
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