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BIEZACA OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001
r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2028), § 21 ust.1, pkt.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po
przeanalizowaniu sprawozdania z badania probki wody pobranej w ramach kontroli
wewnetrznej z wodociagu Janéw zawartego w ponizszej tabeli:

L numer sprawozdania z badan data poboru | miejsce poboru probki | zakres
B probki wody probki wody wody badan
Janow
603666/21/SOK : MB*
1. 2 dnia 22.11.2021 03.11.2021 r. | Stacja hydroforowa

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokélce stwierdza przydatno$é wody do
spozycia przez ludzi z w/w wodociggu.

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania z badania probki wody pobranej w dniu 03.11.2021 r. w
ramach kontroli wewngtrznej prowadzonej przez Wodociagi Podlaskie Sp. z o0.0. w
Biatymstoku, ul. Legionowa 31 stwierdzono, ze woda z wodociggu Janéw w zakresie
zbadanych parametrow mikrobiologicznych i chemicznych wg zalgcznika nr 1 do w/w
rozporzadzenia Ministra Zdrowia spelnia wymagania dla wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Ocena ninigjsza jest obowigzujgca do czasu przeprowadzenia nastgpnego badania laboratoryjnego
probek wody z tego wodociggu.

Oceng niniejszg przekazuje si¢ w celu umozliwienia wykonania obowiazku wynikajgcego z art.12
ust.5 w/w ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. i poinformowania odbiorcow o jakosci wody:.

Obja$nienia

Zakres badai (zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do w/w rozporzadzenia)

MB* - monitoring parametréw grupy B — parametry mikrobiologiczne - E. coli, bakterie gr. coli,
ogolna liczba mikroorganizméw w 22°C, Enterokoki,

parametry chemiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne - barwa, metnos$é, smak, zapach, stezenie
Jjondéw wodoru (pH), przewodnosé¢ elektryczna, antymon, arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren bor,
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bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2 — dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki kadm, miedz,
nikiel, oféw, pestycydy, Y pestycydow, rtec, selen, Y trichloroetenu i tetrachloroetenu, Y wwa, glin, jon
amonu, chlorki, mangan, siarczany, sod, utlenialno$é z KMnO4, zelazo, azotyny, magnez, twardos¢.
Epichlorohydryna, akryloamid, chlorek winylu.
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Otrzymuja:

1. Jerzy Pogorzelski - Wojt Gminy Jan6w, ul. Parkowa 3, 16-130 Janow
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