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* . Panstwowy Powiatowylinspektor Sanitarny w Augustowie, dziatajac na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195),
art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorgc pod uwage wyniki badan laboratoryjnych prébki wody pobranej
do badan laboratoryjnych w dniu 14.06.2021r., w ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez
zarzgdce Wodociggu Jaziewo, gm. Sztabin

stwierdza, ze:

woda w Wodociagu Jaziewo jest przydatna do spozycia przez ludzi
w zakresie parametréw grupy B.

Uzasadnienie

W dniu 14.06.2021r. z sieci Wodociggu Jaziewo, zarzgdca wodociggu w ramach kontroli
wewnetrznej pobrat do badan laboratoryjnych probke wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
w zakresie monitoringu parametréw grupy B. Badania w/w probki zostaty wykonane przez laboratorium
akredytowane i opisane w Sprawozdaniu z badar Nr 346044/21/SOK z dnia 05.07.2021r. (data wptywu
do PSSE: 09.07.2021r.)

Analiza wynikow badan wykazata, ze w/w probka wody w zakresie zbadanych parametréw
mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych grupy B, odpowiada wymaganiom rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
z 2017r. poz. 2294). Stwierdzono jednak podwyzszong warto$¢ parametru barwa (16+2 mg/ Pt,
pozadana wartosc¢ tego parametru w wodzie w kranie u konsumenta - do 15mg/l Pf). Barwa wody nie
ma bezposredniego znaczenia dla konsumentéw, natomiast jest istotnym parametrem wskaznikowym.

Z uwagi na powyzsze Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydat pozytywna
oceng o przydatnosci wody do spozycia przez ludzi w Wodociagu Jaziewo. Jednak w zwigzku
z podwyzszong wartoscig parametru barwa, nalezy prowadzi¢ wzmozony monitoring jakosci wody
w zakresie tego parametru.

Informacja o jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi powinna by¢ dostepna
konsumentom.
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