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Ocena przydatnosci wody do spozycia przez ludzi
z wodociagu Kleszczele I

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnowce dzialajac na podstawie art.12
ust.] ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz §21 ust.l pkt.1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia 21dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294), w zwigzku ze sprawozdaniami Nr 60880/22/SOK i Nr 60877/22/SOK
z przeprowadzonych badan organoleptycznych, fizykochemicznych i bakteriologicznych 2 préobek
wody z wodociggu Kleszczele I, pobranych w ramach kontroli wewnetrznej administratora w dniu
10.02.2022r. w hydroforni i piekarni ul. Stacja Kolejowa 7 w Kleszczelach

stwierdza, ze

probki wody w zbadanym zakresie odpowiadaja wymaganiom rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z
2017r. poz. 2294), w zwigzku z czym woda jest przydatna do spozycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest obowigzujgca do czasu przeprowadzenia nastgpnego badania laboratoryinego probek wody :z
tego wodociggu.
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Otrzymuja:
1. Wodociagi Podlaskie Sp. z 0.0.

ul. Elewatorska 31
15-620 Bialystok

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Kleszczel

ul. 1 Maja 4

17-250 Kleszczele (ePUAP)
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