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Ocena przydatnosci wody do spozycia przez ludzi
z wodociagu Kleszczele I1

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajndéwce dzialajgc na podstawie art.12
ust.] ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz §21 ust.l pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi ( Dz. U. z2017r. poz. 2294), w zwigzku ze sprawozdaniami:

Nr LPW.9051.404.2021.2689.589, Nr L.M.9051.544.2021.2670.652,

Nr LPW.9051.404.2021.2690.590, Nr LM.9051.544.2021.2671.653

z przeprowadzonych badan organoleptycznych, fizykochemicznych i bakteriologicznych
dwoch probek wody z wodociggu Kleszezele I, pobranych do badania w dniu 25.08.2021r.
w stacji uzdatniania wody oraz w miejscowosci Piotrowszczyzna nr 23

stwierdza, ze
probki wody w zbadanym zakresie odpowiadaja wymaganiom rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi ( Dz. U. z 2017r. poz. 2294), w zwigzku z czym woda jest przydatna do spozycia

przez ludzi.

Ocena niniejsza jest obowigzujgca do czasu przeprowadzenia nastgpnego badania laboratoryjnego probek
wody z tego wodociggu.

£ up. Panstwowego Powiatowego
ingpektora Sanitarnego
A Hajnowce
(Utaoun ;
Otrzymuja: Nina Trendowska _ {
1. Wodociagi Podlaskie Sp. z 0.0.
ul. Elewatorska 31

15-620 Biatystok

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Kleszczel

ul. 1 Maja 4

17-250 Kleszczele (ePUAP)
2. ala



