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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MONKACH
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ul. Tysiaclecia 5 19-100 Monki, tel. 85 7162617, e-mail: sekretariat@monki.psse.gov.pl

PANSTWOWY POWIATOWY Monki, 2022.03.18
INSPEKTOR SANITARNY

w MoAkach
19-100 Monki, ul. Tysiacleci { //”’)
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OCENA nr HK- 5/2022
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagu publicznego w Mikicinie

HK.9020.5.2022

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Monkach na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniem nr
53106/22/SOK z badan laboratoryjnych prébek wody pobranych w dniu 07.02.2022r. z wodociggu
publicznego w Mikicinie, w ramach kontroli wewnetrznej (monitoring parametréw grupy
A)

stwierdza,

ze jakos¢ wody w zbadanym zakresie, odpowiada wymaganiom ww. rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W zwigzku z powyzszym PPIS w Morikach stwierdza, przydatnosé wody do spozycia przez
ludzi z wodociggu publicznego w Mikicinie.

Ocena niniejsza jest obowiazujaca do czasu przeprowadzenia nastepnego badania
laboratoryjnego prébek wody z przedmiotowego wodociagu.

Z up. Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Mpr‘lkach
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Otrzymuje:
1. Urzad Gminy w Jaswitach, Jaswily 7, 19-124 Jaswily
2. Wodociagi Podlaskie Sp. z 0.0. ul. Elewatorska 31, 15-620 Biatystok



