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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lomzy dzialajac na podstawie:
— art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z2021r., poz. 195);
— art. 12 ust. | ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. z 2020r., poz. 2028);
— § 21 ust. I pkt I rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),
po dokonaniu analizy sprawozdain z badan laboratoryjnych prébki wody pobranej w ramach
biezgcego nadzoru sanitarnego z wodociggu Stare Bozejewo w dniu 16.11.2021r. — Szkola
Podstawowa Stare Bozejewo 37 (woda z sieci ):
- Sprawozdanie NrF.9051.918.2021 z badan prébki wody z dnia 19.11.2021r.,
- Sprawozdanie NrF.9051.918.2021.1 z badan prébki wody z dnia 19.11.2021r.,
- Sprawozdanie NrM.9051.1555.2021 z badan probki wody z dnia 22.11.2021r.

stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia
w zakresie badanych parametrow

UZASADNIENIE

W ramach biezgcego nadzoru sanitarnego pobrano probke wody z ww. wodociagu
dostarczajgcego wode przeznaczong do spozycia przez ludzi. Badania probki wykonane zostaty
w laboratorium  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lomzy, ul. Dworna 21,
18-400 Lomza. Zakres badan obejmowat parametry grupy A:

— parametry mikrobiologiczne (Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogolna liezba
mikroorganizméw w 22°C),

— parametry organoleptyczne i fizykochemiczne (barwa, przewodnosé, stezenie jonéw wodoru,
smak, zapach, metnosé).

Przeprowadzone analizy ww. probki wykazaly, ze jakos¢ wody w badanym zakresie spelnia
wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocena przydatnosci jest obowigzujaca do czasu przeprowadzenia nastgpnego badania
laboratoryjnego probek wody z tego urzadzenia.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2020r., poz. 2028) wdjt, burmistrz, prezydent miasta jest
obowigzany do informowania mieszkancéw o jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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