POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOLCE

16-100 Sokétka, ul. 1 Maja 13A
tel./fax sekr. (85) 711-36-25

e-mail; sekretariat@sokolka.psse.gov.pl , www: psse.sokolka.com

Sokétka 2021.11.17
HK.9020.15.2021

BIEZACA OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2020 r. poz.
2028 ), § 21 ust. 1 pkt.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po
przeanalizowaniu sprawozdan z badania prébki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego
z wodociggu Stock zawartych w ponizszej tabeli:

Stwierdzone
Lp. | Mumer sprawozdania | data poboru | miejsce poboru zakres przekroczenia
" | z badan prébki wody | probki wody prébki wody badan para- »
warto$é
metr
Sprawozdanie nr Grzebienie 15
LPW.9051.672.2021. mieszkanie
4616.948 z prywatne
dnia 09.11.2021r.
1. | Sprawozdanie nr B8 11.200 1 1. MA* - -
[LM.9051.929.2021.
4624.1130
zdnia 12.11.2021 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokélce stwierdza przydatno$é wody do
spozycia przez ludzi z w/w wodociagu.

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdan z badania probki wody pobranej w dniu 08.11.2021 r. 1. w ramach
nadzoru sanitarnego stwierdzono, ze woda z wodociggu Stock w zakresie zbadanych
parametrow mikrobiologicznych i chemicznych wg zalgcznika nr 1 do w/w rozporzadzenia
Ministra Zdrowia spetnia wymagania dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
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Ocena niniejsza jest obowigzujagca do czasu przeprowadzenia nastgpnego badania
laboratoryjnego probek wody z w/w wodociagu.

Oceng niniejsza przekazuje si¢ w celu umozliwienia wykonania obowigzku wynikajacego z art.
12 ust. 5 w/w ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. i poinformowania odbiorcéw o jakosci wody.

W zalaczeniu kserokopie sprawozdan z badania probek wody:

- sprawozdanie nr LPW.9051.672.2021.4616.948 z dnia 09.11.2021r.
- sprawozdanie nr LM.9051.929.2021.4624.1130 z dnia 12.11.2021 r.

Objasnienia: zakres badan (zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do w/w rozporzadzenia):
MA* (monitoring parametréw grupy A) —Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogdlna liczba mikroorganizméw
w 22% C, barwa, metnoéé, smak, zapach, stezenie jonéw wodoru (pH), przewodnos¢ elektryczna

Otrzymuja :
1. Wodociagi Podlaskie sp. z o. o ul. Elewatorska 31, 15-620 Bialystok,

2. Burmistrz Dgbrowy Biatostockiej ul. Solidarnosci 1, 16-200 Dabrowa Bialostocka
3.a/a

Wystano poczig elektroniczng
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Zatacznik nr 18 do PO-02/IR-02 wyd 4 Data obowiazywania 09,12,2019
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Nazwa i adres klienta: Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarmy w Sokdfce, 16-100 Sokdtka, ul. 1- goMaja 13 A I”I” ”
RPLI/5137/2021 P

Prébki dostarczyt: pracownik PSSE w Sokdétce

Data/Godzina przyjecia prébek do badan 08.11.2021 / 10:00

Opis probki:

Prébke wody dostarczono wraz z protokotem nr 56/HK/2011P/21 zawierajgcym dane: SANITABNE, 25,
-nazwa urzadzenia lub zrédta wody wodociag Stock [r——
-Mmiejsce pobrania prébki Grzebienie 15, mieszkanje prywatne, kran w kuchni ‘ B S ey
-rodzaj wody:  woda przeznaczona do spoZycia | {9 L U
-prébke pobrat: pracownik PSSE w Sokdice, zgodnie z: PP/HK-01 ?7: — | !
data/godzina pobrania prébki  08.12.2021 | 0750 LR IS .f
Stan probki:  bez zastrzezen R IR |
Data wykonania badan: 08.11.2021 + 11.11.2021

Data:2021—11-15

B Kod probki [ 4624/1130/LM/N/21 Ny
s T _“T;_“—‘_i_'—‘ 'ﬁig_a_ﬁ— dODUSZCZalﬂE
Rodzaj prébki —l Jednorazowa stezenie/
. T ‘_‘—‘—*_—_,ﬁ“_‘;'——'_ i TR e wartosé*
. WYNIKI BADAN MIKRO@_@GI_C?NYCH L - -
L Nazwa oznaczenia Procedura badawcza Wynik badania
Liczba bakterii grupy coli (NPL) : 9. 1 0
f W 100 1 o PN-EN ISO 9308-2:2014-06 J 0
Liczba bakterii Escherichia coli (NPL) w 100 PN-EN ISO 9308-2:2014-06 0 0
ml wody
Y .
Liczba Clostridium perfringens (facznie ze . |
sporami) (itk) w 100 ml wody PN-EN 1SO 14189:2016-10 -
Liczba paciorkowcéw katowych (Enterokoki) o e =
(itk) w 100 ml wody PN-EN ISO 7899-2:2004
Ogdlna liczba mikroorganizmow(jtk) w 4 ; nie wykryto
@*ﬁ%&&hum\f_ RS0 COPIWA _%__Jrﬁ_._ S ..
Ogdlna liczba mikroorganizméw (jtk) w PN-EN ISQ 6222:2004 -
(3_6*& °C po 48h w 1 ml wody b, o

Cel badania: monitoring

*Wartos¢ parametryczna Wg rozporzadzenia Ministra Zdrowla z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r poz. 2294)

**Parametr w w/w rozporzadzeniu z okreéleniem "Bez nieprawidtowych zmian." Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizmdw nie przekraczata:
100 jtk/ L ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe;,
200 itk/ 1 ml w kranie konsumenta.

Informacje pozyskane od klienta oznaczono kursywg

W niniejszym sprawozdaniu,wyniki badar odnoszg sie wylacznie do analizowanej prébki,
Bez pisemnej zgody Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Biatymstoku sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catoéci,
Klient ma prawo do zlozenia skargi w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobér i transport prébki, Autoryzacja ST L : \( “srop
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Zalacznik nr 18 do PO-02/IR-02 wyd 4 Data obowigzywania 09.12.2019
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Nazwa i adres klienta: Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokdfce, 16-100 Sokdfka, ul. 1-go Maja 134

Prdbki dostarczyt: pracownik PSSE w Sokétce f T —

Data/Godzina przyjecia prébek do badari:  08.11,2021 / 10:00 | sanmagy ERR A ]
Opis prébki: | -
Prébke wody dostarczono wraz z protokotem nr 56/HK/2011P/21 zawierajgcym dane: | [ 17 _
-hazwa urzadzenia lub Zrédta wody: Wodociag Stock ' Heo LU
-miejsce pobrania prébki: Grzebienie 15, mieszkanie prywatne, kran w kuchni f P

-rodzaj wody: wodia przeznaczona do SpoZycia Mr .
-probke pobrat: Szestowicka H, Pracownik PSSE w Sokdice, zgodnie z: PR/HK-01

-data/godzina pobrania prébki 08.71.2021 /07:50

Stan prdbki: Stan prébki bez zastrzezer;

Data wykonania badan: 08.11.2021 + 08.11.2021

Niniejsze sprawozdanie z badan/pomiardw zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badar nieakredytowanych, Wyniki Spoza zakresu akredytacji oznaczone sg
literg - N

Kod prébki 4616/948/LPW/N/21 -
- — Rodmprébki - ,i'iﬁzjzio_wa_;i_i"—x_j Najwyzsza

E RO o - S R == T e dopuszczalna
WYNIKI BADAN ORGANOLEPTYCZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH

——

wartosé 1

|

Nemvaomaczena | proceduabacwcza | Jedvostiamiay T —
PN-EN ISO 7867:2012+Ap1:2015 metoda C | g/ Pt n ponizej 2 o j
Mool IPNENISOTODigeiege e A | ey
Metnoé  |PNENISO7027-1:2016-09 pkt53 f L - T S B
Stezenie jondw = 3 | | ; 0 cu
osou i WENBOIBR02 | M | 75202 temp. pomiany A0 | 85+95
Preewodod¢ lektrycana® | PN-EN 27888:1999 |wsfemwasc | sgsags o 2500
vl Ldaw tadoas | Ty
| Smak N |PB-46 wya. 1, data wyd. 19.10.2009 - ! 0 ® | - _(

Cel badania: monitoring
 Wartos¢ parametryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakogci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz, U. z 2017r poz. 2294)

2 Parametr w w/w rozporzadzeniu z przypisem " Akceptowalny przez konsumentéw | bez nieprawidtowych zmian" dodatkowo dla barwy " Pozadana wartos¢ tego parametru w
wodzie w kranie konsumenta-do 15 ma/ Pt/ " oraz dodatkowo dla metnosci " Zalecany zakres wartosci do 1,0 NTU",

4 Temperatura pomiaru 21,4 °C. Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.,

Podana wartoé¢ niepewnosd nie uwzglednia etapu pobierania prébki i stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnodci 95% i wspdiczynniku rozszerzenia k =2

Informacje pozyskane od klienta oznaczono kursywa.

W niniejszym sprawozdaniu,wyniki badan odnosza sie wytacznie do analizowanej probki.

Bez pisemnej zgody Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemfologicznej w Bialymstoku sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catodci.
Klient ma prawo do ztozenia skargi w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobér i transport prébki.

Autoryzacja: KIEROWNIK
Sekeji Badan Popfigtrza, Wody i Globy
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