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W SIEMIATYCZACH

17-300 Siemiatycze, ul. Kosciuszki 35
tel. sekr. (85) 655-22-11, fax. (85) 655-22-11, e-mail: sekretariat@pssesiemiatycze.org
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BIEZACA OCENA JAKOSCI WODY DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociagu Tolwin

Wodociagi Podlaskie Sp. z o.0.
ul. Elewatorska 31
15-620 Bialystok

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach dzialajac na podstawie art. 12 ust. 1
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz § 3 ust.1, §5 pkt. 1 § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
( Dz.U.z2017r., poz. 2294) po otrzymaniu wynikow badan prébek wody, pobranych w dniu 12.08.2021r.
z wodociggu Totwin, w ramach kontroli wewnetrznej- Laboratorium Badawcze J.S. Hamilton Poland Sp.
z 0.0., ul. Chwaszczanska 180, 81-571 Gdynia, sprawozdanie z badan wody :

- nr467964/21/SOK, 468027/21/SOK, z dnia 27.08.2021r,
stwierdza,

ze probka wody w zakresie wykonywanych badafn odpowiada wymaganiom okreslonym
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U.z2017, poz. 2294), w zwigzku z tym woda jest przydatna do spozycia

przez ludzi.

Ocena niniejsza jest obowigzujqca do czasu przeprowadzenia nastgpnego badania laboratoryjnego
probek wody z tego wodociggu.
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