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Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku dziatajgc na podstawie art. 12 ust.
| ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekéw (Dz. U. t. j. z 2020 r., poz. 2028) oraz § 3 ust. 1 § 5 pkt. 1, § 21 ust. 1 pkt. I, ust. 8
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r., poz. 2294) po otrzymaniu w dniach 28.07.2021 r. i 30.07.2021 r.
wynikéw badan wykonanych przez Dzial Laboratoryjny Wojewodzkiej Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej w Biatymstoku przy ul. Legionowej 8, 15-099 Bialystok, probki wody pobrane;
w dniu 26.07.2021 r. w mieszkaniu prywatnym Borowskie Michaty 28 wodociggu Turosn Dolna,
w ramach nadzoru sprawowanego przez tut. Stacjg, sprawozdanie z badan wody
Nr LPW.9051.334.2021.2172.508 z dnia 27.07.2021 r. oraz sprawozdania z badan wody Nr
.LM.9051.409.2021.2179.519 z dnia 29.07.2021 r.,

stwierdza,

7e ww. woda w zakresie wykonanych badan odpowiada warunkom mikrobiologicznym
i fizykochemicznym okreslonym w zatacznikach Nr 1 czes¢ A tabela 1 1 2, czg§¢ C tabela 1
i tabela 2 do wyzej cytowanego rozporzadzenia i w zwiagzku z tym jest przydatna dq spozycia przez

ludzi. POWIATOWY
SANITARNY

mstnku

Otrzymuje: Wojt Gminy Turosn Kodcielna
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