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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lomzy dzialajac na podstawie:

— art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z2021r., poz. 195);

— art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. z 2020r., poz. 2028);

— § 21 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294),

po dokonaniu analizy sprawozdania z badaf laboratoryjnych probki wody pobranej w ramach

kontroli wewngtrznej z wodociggu Wizna w dniu 17.11.2021r. — SUW Wizna (woda podawana na

sied):

— Sprawozdanie z badan Nr 624104/21/SOK z dnia 24.11.2021r.

stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia
w zakresie badanych parametrow

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewngtrznej pobrano probke wody z ww. wodociggu dostarczajacego
wodg przeznaczona do spozycia przez ludzi. Badania probki wykonane zostaly w laboratorium JS
HAMILTON POLAND Sp. z 0. 0. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia.
Zakres badania obejmowat parametry grupy A:

— parametry mikrobiologiczne (Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogoélna liczba
mikroorganizméw w 22°C),

— parametry organoleptyczne i fizykochemiczne (barwa, przewodno$é, stezenie jonow wodoru,
smak, zapach, metnosé)
oraz Enterokoki (parametr grupy B).

Przeprowadzone analizy ww. probki wykazaly, ze jakos¢ wody w badanym zakresie spelnia
wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

Ocena przydatnosci jest obowigzujaca do czasu przeprowadzenia nastepnego badania
laboratoryjnego prébek wody z tego urzadzenia.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2020r., poz. 2028) wojt, burmistrz, prezydent miasta jest
obowigzany do informowania mieszkafcow o jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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Otrzymuja:
1. Wojt Gminy Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, 18-430 Wizna.
2. a/a HK.



